锅炉防腐阻垢剂、除氧剂、工业盐采购项目服务要求

1、 交货期：收到订单后3-5个工作日。
2、 药剂保质期不少于1年。
3、 [bookmark: _GoBack]经处理后炉水必须满足《中华人民共和国特种设备安全法》GB/T 1576-2018《工业锅炉水质》；TSG G5002-2010《锅炉水（介）质处理检验规则》要求，工业盐需要符合《工业盐GB/T5462-2015>标准。
4、 紧急响应：如有应急情况，30分钟内提出解决方案，24小时内到现场提出方案
5、 锅炉水样须经《广东省特种设备检测研究院》检测合格，如水质不达标，需立即整改，如整改不达标将终止合同。
